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W BIELSKU PODLASKIM
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Ocena jakosci wody

Panstwowy  Powiatowy Inspektor ~ Sanitarny W Bielsku Podlaskim na
podstawie sprawozdan Nr LM.9051.403.2022.1361.505, LPW.9051.296.2022.1333.396,
LM.9051.403.2022.1362.506, LPW.9051.296.2022.1334.397 z przeprowadzonych badarfi
probek wody pobranych w dniu 25.04.2022r. z wodociagu Budlewo

stwierdza, ze
w/w probki wody w badanym zakresie odpowiadaja wymaganiom rozporzadzenia Ministra
7Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawic jakoscl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z pozn. zm.).

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku
Podlaskim stwierdza, ze woda dostarczana odbiorcom z wodociagu Budlewo jest przydatna

do spozycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowigzujqca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryjnego

probek wody z tego wodociggu.
JRN

D \‘Q\'r WOWY POWIA TOMW Y

W zalaczeniu:

Sprawozdania Nr: LM.9051.403.2022.1361.505, LPW.9051.296.2022.1333.396,
LM.9051.403.2022.1362.506, LPW.9051.296.2022.1334.397
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