PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Bialowieska 28
tel. (85) 730 17 17; fax. (85) 730 80 90; e-mail: psse.bielsk.podlaski@sanepid.gov.pl

WPLYNELO Bielsk Podlaski, dnia 09.10.2023 r.

Wéjt Gminy Wyszki
ul. Piérkowska 2
17-132 Wyszki

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim na
podstawie  sprawozdaf  Nr:  511378/23/SOK,  511379/23/SOK,  511380/23/SOK  z
przeprowadzonych badan prébek wody pobranych dnia 20.09.2023 r. z wodociagu Budlewo

w ramach kontroli wewngtrzne]

stwierdza, ze
w/w probki wody w zbadanym zakresie odpowiadajg wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku
Podlaskim stwierdza, ze woda dostarczana odbiorcom z wodociagu Budlewo jest
przydatna do spozycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiqzujgea do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryjnego

probek wody z tego wodociggu.
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Do wiadomosci:

I. Ala.



